


1、主要工程施工进度（66KV 升压站已完成）

分项

工程
施工工序

计划完

成
实际完成 累计完成 工程总量 备注

下三

家增

补区

桩基基础浇筑 590 602 1572 1572 已完成

支架安装 100% 100% 100% 100% 已完成

组件安装 100% 100% 100% 100% 已完成

防雷接地系统

箱逆变基础 30% 30% 100% 2 组 已完成

箱变安装 2 2 2 2 已完成

逆变器安装 2 2 2 2 已完成

汇流箱安装 100% 100% 100% 100% 已完成

电缆敷设 100% 100% 100% 100% 已完成

电缆沟 100% 100% 100% 100% 已完成

监控、测控系统

电缆桥架 100% 100% 100% 100% 已完成

10KV汇集线路基坑

分项

工程
施工工序

计划完

成
实际完成 累计完成 工程总量 备注

联合

新增

场区

桩基成孔 100% 100% 100% 1020 已完成

桩基基础浇筑 100% 100% 100% 100% 已完成

支架安装 100% 100% 100% 100% 已完成

组件安装 100% 100% 100% 100% 已完成

防雷接地系统 100% 100% 100% 100% 已完成

箱逆变基础 1 1 1 1 已完成

箱变安装 100% 100% 100% 100% 已完成

逆变器安装 100% 100% 100% 100% 已完成

汇流箱安装 100% 100% 100% 100% 已完成

电缆敷设 100% 100% 100% 100% 已完成

电缆沟 100% 100% 100% 100% 已完成

监控、测控系统



2、主要工序和设备材料质量情况

序

号
问题描述

监理工作联系单/

监理工程师通知

单

是/否已整改 备注

1

3、安全文明施工情况

序号 问题描述 监理工作联系单/

监理工程师通知单

是/否已整改 备注

1 总包单位未按照安全

文明施工规则施工

监理会中有说明 未见整改

4、存在问题及对策建议

序号 存在问题 对策建议 备注

5、下周主要工作事项

序号 主 要 事 项 内 容 责 任 人 备 注

1 联合场区接地扁铁焊接。 王登营

2 联合场区接地扁铁防锈漆涂抹。 王登营

3 电缆桥架安装 王登营

备：施工单位与 2018年 6月 22日清晨在未经申请及业主同意的情况下私自退场



6、工程照片


