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备注：

（1）报告中所用缩写的说明

Pmax 峰值功率

Isc 短路电流

Voc 开路电压

Imp 峰值电流

Vmp 峰值电压

δ 功率温度系数

α 电流温度系数

β 电压温度系数

（2）检查和测试结果所用缩写的说明

P
判定通过。(如果所对应内容不需要对结

果进行判定，则表示此项内容具备)

F
判定不通过。(如果所对应内容不需要对

结果进行判定，则表示此项内容不具备)

N/A 不涉及所对应内容或不适用

（3）检测设备信息

序号 仪器设备名称 编号 校准有效期

1 便携式 EL 测试仪 HYJC-DS-162 2021.09.10
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一、概述

1、项目基本信息

项目 内容 备注

项目名称 公安县杨家镇万华禾香板业17.5MW屋顶分布式光伏发电项目 /

电站地址 湖北省荆州市公安县青吉工业园（万华禾香板业公司院内） /

电站经度 E112°15′ /

电站纬度 N30°2′ /

装机容量 17.5MW /

2、检测目的

采用一系列梯级方式测试，对光伏电站已到货组件进行综合性评估。

3、检测依据

IEC 61730.1-2004 光伏电池组件安全认证第 1 部分：光伏电池组件的安全性构造

要求

IEC 61215-2005 地面用晶体硅光伏电池组件设计鉴定和定型

GB/T6495.1-1996 光伏器件第 1部分：光伏电流-电压特性的测量

GB/T6495.3-1996 光伏器件第 3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照

度数据

GB/T6495.4-1996 光伏器件第 4部分：晶体硅光伏器件 I-V 实测特性的温度和辐照

度修正方法

GB/T6495.9-1996 光伏器件第 9部分：太阳能模拟器性能要求

GB/T6495.10-1996 光伏器件第 10 部分：线性特性测量方法

GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验

抽样计划

CQC 9102-2012 光伏发电系统的评估技术要求

CNCA/CTS 0004-2010 并网光伏发电系统工程验收基本要求

CNCA/CTS 0016-2015 并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范

QSPI 9706–2016 光伏电站晶体硅光伏组件现场到货验收规程

4、检测项目

4.1 光伏组件的电致发光（EL）检测

5、检测程序及内容

对上述项目进行测试，记录检查测试结果并对数据进行处理。
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二
*·
、光伏组件的电致发光（EL）检测

2.1 晶体硅光伏组件EL特性质量要求

项目 图例 不合格要求

线状隐裂
（1）同一组件上＞3处；

（2）同一电池上＞1处。

十字隐裂
（1）同一组件上大于 3处；

（2）同一电池上大于 1处。

片状隐裂
（1）单片电池隐裂面积＜12cm²，同一组件上＞5片；

（2）单片电池隐裂面积≥12cm²。

碎片
（1）单片电池碎片面积＜8mm²，同一组件上＞6片；

（2）单片电池碎片面积≥8mm²。

缺角
（1）单片缺角面积＜6mm²，同一组件上＞4片；

（2）单片缺角面积≥6mm²。

功率混档

（1）高档位电池片混入低档位组件中≤2片根据组件

功率判断,I-V曲线有台阶；

（2）高档位电池片混入低档位组件中＞2片。

短路 （1）存在短路现象。



NO.HYJCP202107001

常州华阳检验检测技术有限公司 第 7 页 共 38 页

项目 图例 不合格要求

黑心片

（1）黑心程度超过图二；
（2）单片电池黑心面积占整片电池面积比例<25%，

黑心片数量≥15%组件数量；
（3）黑心程度超过图一。

工艺污染
（1）单片电池污染面积<1/3，污染片大于 8片；

（2）单片电池污染面积≥1/3。

断栅

（1）单片断栅面积超过 2%；
（2）单片断栅面积 2%--10%，断栅片数占组件总片数

比例≥30％；
（3）存在单片断栅面积大于 10%的电池片。

过焊 （1）存在过焊。
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2.2 EL 检测统计结果

序

号

不合格

缺陷

类型

缺陷

数量

（块）

缺陷可

接受数

量（块）

缺陷不

可接受

数量

（块）

单项不合格

率（缺陷不可

接受数量/组

件总量）

不合格判定标准

1 线状隐裂 0 0 0 0.00%
（1）同一组件上＞3处；

（2）同一电池上＞1处。

2 十字隐裂 0 0 0 0.00%
（1）同一组件上大于 3处；

（2）同一电池上大于1处。

3 片状隐裂 0 0 0 0.00%
（1）单片电池隐裂面积＜12cm²，同一组件上＞5片；

（2）单片电池隐裂面积≥12cm²。

4 碎片 0 0 0 0.00%
（1）单片电池碎片面积＜8mm²，同一组件上＞6片；
（2）单片电池碎片面积≥8mm²。

5 缺角 0 0 0 0.00%
（1）单片缺角面积＜6mm²，同一组件上＞4片；
（2）单片缺角面积≥6mm²。

6 功率混档 0 0 0 0.00%

（1）高档位电池片混入低档位组件中≤2片根据组件

功率判断,I-V曲线有台阶；

（2）高档位电池片混入低档位组件中＞2片。

7 短路 0 0 0 0.00% （1）存在短路现象。

8 黑心片 0 0 0 0.00%

（1）黑心程度超过图二；
（2）单片电池黑心面积占整片电池面积比例<25%，
黑心片数量≥15%组件数量；
（3）黑心程度超过图一。

9 工艺污染 0 0 0 0.00%
（1）单片电池污染面积<1/3，污染片大于 8片；

（2）单片电池污染面积≥1/3。

10 断栅 1 1 0 0.00%

（1）单片断栅面积超过 2%；
（2）单片断栅面积 2%--10%，断栅片数占组件总片数
比例≥30％；
（3）存在单片断栅面积大于 10%的电池片。

11 过焊 0 0 0 0.00% （1）存在过焊。

分项统计 1 1 0 0.00% /

抽样总计 90 块 无异常数量 89 块

合格组件数量 90 块 合格率 100%

不合格数量 0块 不合格率 0.00%

备注：

1、本次抽检测试阿特斯单晶 450W、455W 组件共计 90 块，作为到货检验的统筹数据。

2、单块组件出现两种以上不合格缺陷类型，按最严重缺陷进行统计，在其余缺陷类型中不在重复统计。

3、不合格缺陷类型严重划分：1）线状隐裂 2)十字隐裂 3）片状隐裂 4）碎片 5)缺角 6）功率混档 7)短路

8）黑心片 9）工艺污染 10）断栅 11）过焊。

4、《Q/SPI 9706-2016 光伏电站晶体硅光伏组件现场到货验收规程》是国家电力投资集团公司评判标准。
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2.3 EL 测试图片

组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630606 P 无

12106150630391 P 无

12106150630394 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630793 P 无

12106150630642 P 无

12106150630639 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150631334 P 无

12106150630493 P 无

12106150630566 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630539 P 无

12106150630747 P 无

12106150630797 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630604 P 无

12106150630635 P 无

12106150630398 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630668 P 无

12106150630553 P 无

12106150630603 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630637 P 无

12106150630654 P 无

12106150631318 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630450 P 无

12106150630436 P 无

12106150630768 P 无



NO.HYJCP202107001

常州华阳检验检测技术有限公司 第 17 页 共 38 页

组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630193 P 无

12106150630349 P 无

12106150630568 P 无



NO.HYJCP202107001

常州华阳检验检测技术有限公司 第 18 页 共 38 页

组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150630441 P 无

12106150631354 P 无

12106150630567 P 无

备注：到场组件(阿特斯单晶 450W)EL 测试共计抽检 30 块，EL 测试全部合格，总计合格率为 100%。
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670354 P 无

12106150670635 P 无

12106150670347 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670352 P 无

12106150670523 P 无

12106150670487 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670370 P 无

12106150661971 P

断栅，单片

断 栅 面 积

2%-10%，断栅

片数占组件

总片数比例

＜30％。

12106150670477 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670634 P 无

12106150670348 P 无

12106150670346 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670327 P 无

12106150670613 P 无

12106150670692 P 无



NO.HYJCP202107001

常州华阳检验检测技术有限公司 第 24 页 共 38 页

组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670636 P 无

12106150670596 P 无

12106150670328 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670580 P 无

12106150670326 P 无

12106150670498 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670706 P 无

12106150670499 P 无

12106150670699 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670364 P 无

12106150670330 P 无

12106150670524 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106150670549 P 无

12106150670343 P 无

12106150670201 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532797 P 无

12106050532691 P 无

12106050532855 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532856 P 无

12106050532564 P 无

12106050532386 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532462 P 无

12106050531910 P 无

12106050532524 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532523 P 无

12106050532698 P 无

12106050533320 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050533322 P 无

12106050533233 P 无

12106050532582 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532194 P 无

12106050532865 P 无

12106050532559 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532798 P 无

12106050532692 P 无

12106050532013 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532752 P 无

12106050532584 P 无

12106050532352 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532860 P 无

12106050532406 P 无

12106050532482 P 无
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组件序列号 EL 图片
判定

结果
备注

12106050532640 P 无

12106050533352 P 无

12106050532971 P 无

备注：到场组件(阿特斯单晶 455W)EL 测试共计抽检 60 块，EL 测试全部合格，总计合格率为 100%。

—报告结束—
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