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安装单位名称 电缆编号 电缆型号及芯数×截面 备用芯 起        点 终        点 长度(米) 备 注

110kV配电装置 JR-11 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV珈伟出线汇控柜 3M PT端子箱 24

加热电源环网 JR-19 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV1、2M分段汇控柜 2M PT端子箱 20

JR- JR-20 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 2M PT端子箱 3M PT端子箱 64

JR-21 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线一汇控柜 #3主变110kV侧进线汇控柜 60

JR-22 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线二汇控柜 #3主变110kV侧进线汇控柜 63

JR-23 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线二汇控柜 110kV备用出线三汇控柜 25

JR-24 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 #1主变110kV侧进线汇控柜 110kV备用出线三汇控柜 40

JR-25 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线四汇控柜 #1主变110kV侧进线汇控柜 48

JR-26 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线五汇控柜 110kV备用出线四汇控柜 25

JR-27 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线六汇控柜 110kV备用出线五汇控柜 25

JR-28 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线六汇控柜 110kV备用出线七汇控柜 25

110kV配电装置 DJ-21 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线一汇控柜 #3主变110kV侧进线汇控柜 60

电机电源环网 DJ-22 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线二汇控柜 #3主变110kV侧进线汇控柜 63

DJ- DJ-23 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线二汇控柜 110kV备用出线三汇控柜 25

DJ-24 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 #1主变110kV侧进线汇控柜 110kV备用出线三汇控柜 40

DJ-25 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线四汇控柜 #1主变110kV侧进线汇控柜 48

DJ-26 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线五汇控柜 110kV备用出线四汇控柜 25

DJ-27 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线六汇控柜 110kV备用出线五汇控柜 25

DJ-28 ZR-VV22-0.6/1-2×10 0 110kV备用出线六汇控柜 110kV备用出线七汇控柜 25
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110kV珈伟线 1Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y- 1Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV故障录波柜 281

1Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV珈伟线汇控柜 110kV电度表柜一 275

1Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV母线保护柜一 276

1Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV母线保护柜二 277

1Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线保护测控柜 278

1Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV电度表柜一 275

1Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV珈伟线保护测控柜 110kV故障录波柜 14

1Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV珈伟线保护测控柜 110kV母线保护柜一 11

1Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV珈伟线保护测控柜 110kV母线保护柜二 10

1Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV珈伟线保护测控柜 110kV母线保护柜一 11

1Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV珈伟线保护测控柜 110kV母线保护柜二 10

1Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV珈伟线保护测控柜 110kV 2、3M分段保护测控柜 12

1Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线保护测控柜 电能质量在线监测柜 28
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1Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线保护测控柜 电能质量在线监测柜 28

1Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线线路PT本体 15

1Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线线路PT本体 15

1Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线线路PT本体 15

1Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线线路PT本体 15

1Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线线路PT本体 15

1Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV珈伟线汇控柜 110kV珈伟线线路PT本体 15

110kV 备用一线 2Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y- 2Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用一线汇控柜 110kV故障录波柜 270

2Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV 备用一线汇控柜 110kV电度表屏一 264

2Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用一线汇控柜 110kV母线保护柜一 264

2Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用一线汇控柜 110kV母线保护柜二 265

2Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用一线汇控柜 110kV 备用一线保护测控柜 266

2Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用一线汇控柜 110kV备用一线保护测控柜 266
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2Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV备用一线汇控柜 110kV电度表柜一 264

2Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV备用一线保护测控柜 110kV故障录波柜 13

2Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用一线保护测控柜 110kV母线保护柜一 11

2Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用一线保护测控柜 110kV母线保护柜二 12

2Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用一线保护测控柜 110kV母线保护柜一 11

2Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用一线保护测控柜 110kV母线保护柜二 12

2Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV备用一线保护测控柜 110kV 2、3M分段保护测控柜 14

2Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用一线保护测控柜 电能质量在线监测柜 26

2Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用一线保护测控柜 电能质量在线监测柜 26

2Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用一线汇控柜 110kV备用一线线路PT本体 15

2Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用一线汇控柜 110kV备用一线线路PT本体 15

2Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用一线汇控柜 110kV备用一线线路PT本体 15

2Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用一线汇控柜 110kV备用一线线路PT本体 15

2Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用一线汇控柜 110kV备用一线线路PT本体 15

2Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用一线汇控柜 110kV备用一线线路PT本体 15

110kV P1线 3Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y- 3Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV故障录波柜 264

3Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV P1线汇控柜 110kV电度表屏一 260

3Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV母线保护柜一 261

3Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV母线保护柜二 262

3Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264
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3Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线保护测控柜 264

3Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV P1线汇控柜 110kV电度表柜一 261

3Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV P1线保护测控柜 110kV故障录波柜 16

3Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV P1线保护测控柜 110kV母线保护柜一 13

3Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV P1线保护测控柜 110kV母线保护柜二 12

3Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV P1线保护测控柜 110kV母线保护柜一 13

3Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV P1线保护测控柜 110kV母线保护柜二 12

3Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV P1线保护测控柜 110kV 2、3M分段保护测控柜 12

3Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线保护测控柜 电能质量在线监测柜 25

3Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线保护测控柜 电能质量在线监测柜 25

3Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线线路PT本体 15

3Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线线路PT本体 15

3Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P1线汇控柜 110kV P1线线路PT本体 15

3Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV P1线汇控柜 110kV P1线线路PT本体 15

3Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV P1线汇控柜 110kV P1线线路PT本体 15

3Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV P1线汇控柜 110kV P1线线路PT本体 15
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110kV P2线 4Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P2线汇控柜 110kV P2线保护测控柜 274

4Y- 4Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P2线汇控柜 110kV故障录波柜 274

4Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P2线汇控柜 110kV P2线保护测控柜 274

4Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV P2线汇控柜 110kV电度表屏一 267

4Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P2线汇控柜 110kV母线保护柜一 270

4Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P2线汇控柜 110kV母线保护柜二 271

4Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV P2线汇控柜 110kV P2线保护测控柜 274

4Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV P2线汇控柜 110kV P2线保护测控柜 274

4Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV P2线汇控柜 110kV P2线保护测控柜 274

4Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV P2线汇控柜 110kV P2线保护测控柜 274

4Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV P2线汇控柜 110kV P2线保护测控柜 274

4Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV P2线汇控柜 110kV P2线保护测控柜 274

4Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kVP2线汇控柜 110kVP2线保护测控柜 274

4Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP2线汇控柜 110kVP2线保护测控柜 274

4Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP2线汇控柜 110kVP2线保护测控柜 274

4Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kVP2线汇控柜 110kV电度表柜一 267

4Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kVP2线保护测控柜 110kV故障录波柜 17

4Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kVP2线保护测控柜 110kV母线保护柜一 14

4Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kVP2线保护测控柜 110kV母线保护柜二 13

4Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kVP2线保护测控柜 110kV母线保护柜一 14

4Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kVP2线保护测控柜 110kV母线保护柜二 13

4Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kVP2线保护测控柜 110kV 2、3M分段保护测控柜 10

4Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP2线保护测控柜 电能质量在线监测柜 24
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4Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP2线保护测控柜 电能质量在线监测柜 24

4Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP2线汇控柜 110kVP2线线路PT本体 15

4Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP2线汇控柜 110kVP2线线路PT本体 15

4Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP2线汇控柜 110kVP2线线路PT本体 15

4Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP2线汇控柜 110kVP2线线路PT本体 15

4Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP2线汇控柜 110kVP2线线路PT本体 15

4Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP2线汇控柜 110kVP2线线路PT本体 15

110kV P4线 5Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P4线汇控柜 110kV P4线保护测控柜 214

5Y- 5Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P4线汇控柜 110kV故障录波柜 212

5Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P4线汇控柜 110kV P4线保护测控柜 214

5Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV P4线汇控柜 110kV电度表屏二 206

5Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P4线汇控柜 110kV母线保护柜一 208

5Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P4线汇控柜 110kV母线保护柜二 209

5Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV P4线汇控柜 110kV P4线保护测控柜 214

5Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV P4线汇控柜 110kV P4线保护测控柜 214

5Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV P4线汇控柜 110kV P4线保护测控柜 214

5Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV P4线汇控柜 110kV P4线保护测控柜 214

5Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV P4线汇控柜 110kV P4线保护测控柜 214

5Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV P4线汇控柜 110kV P4线保护测控柜 214

5Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kVP4线汇控柜 110kVP4线保护测控柜 214

5Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP4线汇控柜 110kVP4线保护测控柜 214

5Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP4线汇控柜 110kVP4线保护测控柜 214
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5Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kVP4线汇控柜 110kV电度表柜二 206

5Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kVP4线保护测控柜 110kV故障录波柜 19

5Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kVP4线保护测控柜 110kV母线保护柜一 16

5Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kVP4线保护测控柜 110kV母线保护柜二 15

5Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kVP4线保护测控柜 110kV母线保护柜一 16

5Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kVP4线保护测控柜 110kV母线保护柜二 15

5Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kVP4线保护测控柜 110kV 2、3M分段保护测控柜 10

5Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP4线保护测控柜 电能质量在线监测柜 22

5Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP4线保护测控柜 电能质量在线监测柜 22

5Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP4线汇控柜 110kVP4线线路PT本体 15

5Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP4线汇控柜 110kVP4线线路PT本体 15

5Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP4线汇控柜 110kVP4线线路PT本体 15

5Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP4线汇控柜 110kVP4线线路PT本体 15

5Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP4线汇控柜 110kVP4线线路PT本体 15

5Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP4线汇控柜 110kVP4线线路PT本体 15

110kV P3线 6Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P3线汇控柜 110kV P3线保护测控柜 206

6Y- 6Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P3线汇控柜 110kV故障录波柜 203

6Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P3线汇控柜 110kV P3线保护测控柜 206

6Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV P3线汇控柜 110kV电度表屏二 198

6Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P3线汇控柜 110kV母线保护柜一 199

6Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV P3线汇控柜 110kV母线保护柜二 200

6Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV P3线汇控柜 110kV P3线保护测控柜 206
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6Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV P3线汇控柜 110kV P3线保护测控柜 206

6Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV P3线汇控柜 110kV P3线保护测控柜 206

6Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV P3线汇控柜 110kV P3线保护测控柜 206

6Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV P3线汇控柜 110kV P3线保护测控柜 206

6Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV P3线汇控柜 110kV P3线保护测控柜 206

6Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kVP3线汇控柜 110kVP3线保护测控柜 206

6Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP3线汇控柜 110kVP3线保护测控柜 206

6Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP3线汇控柜 110kVP3线保护测控柜 206

6Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kVP3线汇控柜 110kV电度表柜二 198

6Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kVP3线保护测控柜 110kV故障录波柜 20

6Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kVP3线保护测控柜 110kV母线保护柜一 17

6Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kVP3线保护测控柜 110kV母线保护柜二 16

6Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kVP3线保护测控柜 110kV母线保护柜一 17

6Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kVP3线保护测控柜 110kV母线保护柜二 16

6Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kVP3线保护测控柜 110kV 2、3M分段保护测控柜 12

6Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP3线保护测控柜 电能质量在线监测柜 21

6Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP3线保护测控柜 电能质量在线监测柜 21

6Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP3线汇控柜 110kVP3线线路PT本体 15

6Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP3线汇控柜 110kVP3线线路PT本体 15

6Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kVP3线汇控柜 110kVP3线线路PT本体 15

6Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP3线汇控柜 110kVP3线线路PT本体 15

6Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP3线汇控柜 110kVP3线线路PT本体 15

6Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kVP3线汇控柜 110kVP3线线路PT本体 15
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110kV 备用二出线 7Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用二线汇控柜 110kV 备用二线保护测控柜 190

7Y- 7Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用二线汇控柜 110kV故障录波柜 193

7Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用二线汇控柜 110kV 备用二线保护测控柜 190

7Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV 备用二线汇控柜 110kV电度表屏二 188

7Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用二线汇控柜 110kV母线保护柜一 190

7Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用二线汇控柜 110kV母线保护柜二 191

7Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV 备用二线汇控柜 110kV 备用二线保护测控柜 190

7Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV 备用二线汇控柜 110kV 备用二线保护测控柜 190

7Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV 备用二线汇控柜 110kV 备用二线保护测控柜 190

7Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV 备用二线汇控柜 110kV 备用二线保护测控柜 190

7Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用二线汇控柜 110kV 备用二线保护测控柜 190

7Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用二线汇控柜 110kV 备用二线保护测控柜 190

7Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线保护测控柜 190

7Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线保护测控柜 190

7Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线保护测控柜 190

7Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV备用二线汇控柜 110kV电度表柜二 188

7Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV备用二线保护测控柜 110kV故障录波柜 14

7Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用二线保护测控柜 110kV母线保护柜一 10

7Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用二线保护测控柜 110kV母线保护柜二 12

7Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用二线保护测控柜 110kV母线保护柜一 10

7Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用二线保护测控柜 110kV母线保护柜二 12

7Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV备用二线保护测控柜 110kV 2、3M分段保护测控柜 15

7Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用二线保护测控柜 电能质量在线监测柜 26
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7Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用二线保护测控柜 电能质量在线监测柜 26

7Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线线路PT本体 15

7Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线线路PT本体 15

7Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线线路PT本体 15

7Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线线路PT本体 15

7Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线线路PT本体 15

7Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用二线汇控柜 110kV备用二线线路PT本体 15

110kV 备用三出线 8Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用三线汇控柜 110kV 备用三线保护测控柜 182

8Y- 8Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用三线汇控柜 110kV故障录波柜 184

8Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用三线汇控柜 110kV 备用三线保护测控柜 182

8Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV 备用三线汇控柜 110kV电度表屏二 179

8Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用三线汇控柜 110kV母线保护柜一 181

8Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用三线汇控柜 110kV母线保护柜二 182

8Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV 备用三线汇控柜 110kV 备用三线保护测控柜 182

8Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV 备用三线汇控柜 110kV 备用三线保护测控柜 182

8Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV 备用三线汇控柜 110kV 备用三线保护测控柜 182

8Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV 备用三线汇控柜 110kV 备用三线保护测控柜 182

8Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用三线汇控柜 110kV 备用三线保护测控柜 182

8Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用三线汇控柜 110kV 备用三线保护测控柜 182

8Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线保护测控柜 182

8Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线保护测控柜 182

8Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线保护测控柜 182
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8Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV备用三线汇控柜 110kV电度表柜二 179

8Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV备用三线保护测控柜 110kV故障录波柜 15

8Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用三线保护测控柜 110kV母线保护柜一 11

8Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用三线保护测控柜 110kV母线保护柜二 10

8Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用三线保护测控柜 110kV母线保护柜一 11

8Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用三线保护测控柜 110kV母线保护柜二 10

8Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV备用三线保护测控柜 110kV 2、3M分段保护测控柜 14

8Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用三线保护测控柜 电能质量在线监测柜 27

8Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用三线保护测控柜 电能质量在线监测柜 27

8Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线线路PT本体 15

8Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线线路PT本体 15

8Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线线路PT本体 15

8Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线线路PT本体 15

8Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线线路PT本体 15

8Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用三线汇控柜 110kV备用三线线路PT本体 15

110kV 备用四出线 9Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用四线汇控柜 110kV 备用四线保护测控柜 146

9Y- 9Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用四线汇控柜 110kV故障录波柜 146

9Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用四线汇控柜 110kV 备用四线保护测控柜 146

9Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV 备用四线汇控柜 110kV电度表柜三 151

9Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用四线汇控柜 110kV母线保护柜一 144

9Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用四线汇控柜 110kV母线保护柜二 145

9Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV 备用四线汇控柜 110kV 备用四线保护测控柜 146
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9Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV 备用四线汇控柜 110kV 备用四线保护测控柜 146

9Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV 备用四线汇控柜 110kV 备用四线保护测控柜 146

9Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV 备用四线汇控柜 110kV 备用四线保护测控柜 146

9Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用四线汇控柜 110kV 备用四线保护测控柜 146

9Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用四线汇控柜 110kV 备用四线保护测控柜 146

9Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线保护测控柜 146

9Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线保护测控柜 146

9Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线保护测控柜 146

9Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV备用四线汇控柜 110kV电度表柜三 151

9Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV备用四线保护测控柜 110kV故障录波柜 16

9Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用四线保护测控柜 110kV母线保护柜一 12

9Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用四线保护测控柜 110kV母线保护柜二 11

9Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用四线保护测控柜 110kV母线保护柜一 12

9Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用四线保护测控柜 110kV母线保护柜二 11

9Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV备用四线保护测控柜 110kV 1、2M分段保护测控柜 13

9Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用四线保护测控柜 电能质量在线监测柜 26

9Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用四线保护测控柜 电能质量在线监测柜 26

9Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线线路PT本体 15

9Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线线路PT本体 15

9Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线线路PT本体 15

9Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线线路PT本体 15

9Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线线路PT本体 15

9Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用四线汇控柜 110kV备用四线线路PT本体 15
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110kV 备用五出线 10Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用五线汇控柜 110kV 备用五线保护测控柜 150

10Y- 10Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用五线汇控柜 110kV故障录波柜 150

10Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用五线汇控柜 110kV 备用五线保护测控柜 150

10Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV 备用五线汇控柜 110kV电度表柜三 154

10Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用五线汇控柜 110kV母线保护柜一 147

10Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用五线汇控柜 110kV母线保护柜二 148

10Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV 备用五线汇控柜 110kV 备用五线保护测控柜 150

10Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV 备用五线汇控柜 110kV 备用五线保护测控柜 150

10Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV 备用五线汇控柜 110kV 备用五线保护测控柜 150

10Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV 备用五线汇控柜 110kV 备用五线保护测控柜 150

10Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用五线汇控柜 110kV 备用五线保护测控柜 150

10Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用五线汇控柜 110kV 备用五线保护测控柜 150

10Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线保护测控柜 150

10Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线保护测控柜 150

10Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线保护测控柜 150

10Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV备用五线汇控柜 110kV电度表柜三 154

10Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV备用五线保护测控柜 110kV故障录波柜 17

10Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用五线保护测控柜 110kV母线保护柜一 13

10Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用五线保护测控柜 110kV母线保护柜二 12

10Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用五线保护测控柜 110kV母线保护柜一 13

10Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用五线保护测控柜 110kV母线保护柜二 12

10Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV备用五线保护测控柜 110kV 1、2M分段保护测控柜 18

10Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用五线保护测控柜 电能质量在线监测柜 25
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10Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用五线保护测控柜 电能质量在线监测柜 25

10Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线线路PT本体 15

10Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线线路PT本体 15

10Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线线路PT本体 15

10Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线线路PT本体 15

10Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线线路PT本体 15

10Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用五线汇控柜 110kV备用五线线路PT本体 15

110kV 备用六出线 11Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用六线汇控柜 110kV 备用六线保护测控柜 160

11Y- 11Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用六线汇控柜 110kV故障录波柜 160

11Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用六线汇控柜 110kV 备用六线保护测控柜 160

11Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV 备用六线汇控柜 110kV电度表柜三 162

11Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用六线汇控柜 110kV母线保护柜一 156

11Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用六线汇控柜 110kV母线保护柜二 157

11Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV 备用六线汇控柜 110kV 备用六线保护测控柜 160

11Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV 备用六线汇控柜 110kV 备用六线保护测控柜 160

11Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV 备用六线汇控柜 110kV 备用六线保护测控柜 160

11Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV 备用六线汇控柜 110kV 备用六线保护测控柜 160

11Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用六线汇控柜 110kV 备用六线保护测控柜 160

11Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用六线汇控柜 110kV 备用六线保护测控柜 160

11Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线保护测控柜 160

11Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线保护测控柜 160

11Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线保护测控柜 160
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11Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV备用六线汇控柜 110kV电度表柜三 162

11Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV备用六线保护测控柜 110kV故障录波柜 18

11Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用六线保护测控柜 110kV母线保护柜一 14

11Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用六线保护测控柜 110kV母线保护柜二 13

11Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用六线保护测控柜 110kV母线保护柜一 14

11Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用六线保护测控柜 110kV母线保护柜二 13

11Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV备用六线保护测控柜 110kV 1、2M分段保护测控柜 15

11Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用六线保护测控柜 电能质量在线监测柜 24

11Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用六线保护测控柜 电能质量在线监测柜 24

11Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线线路PT本体 15

11Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线线路PT本体 15

11Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线线路PT本体 15

11Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线线路PT本体 15

11Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线线路PT本体 15

11Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用六线汇控柜 110kV备用六线线路PT本体 15

110kV 备用七出线 12Y-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用七线汇控柜 110kV 备用七线保护测控柜 170

12Y- 12Y-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用七线汇控柜 110kV故障录波柜 170

12Y-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用七线汇控柜 110kV 备用七线保护测控柜 170

12Y-104 ZR-KVVP2-22-500-7×4 1 110kV 备用七线汇控柜 110kV电度表柜三 171

12Y-105 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用七线汇控柜 110kV母线保护柜一 165

12Y-106 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV 备用七线汇控柜 110kV母线保护柜二 166

12Y-107 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV 备用七线汇控柜 110kV 备用七线保护测控柜 170
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12Y-108 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV 备用七线汇控柜 110kV 备用七线保护测控柜 170

12Y-109 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV 备用七线汇控柜 110kV 备用七线保护测控柜 170

12Y-110A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV 备用七线汇控柜 110kV 备用七线保护测控柜 170

12Y-110B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用七线汇控柜 110kV 备用七线保护测控柜 170

12Y-110C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV 备用七线汇控柜 110kV 备用七线保护测控柜 170

12Y-111 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线保护测控柜 170

12Y-112 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线保护测控柜 170

12Y-113 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线保护测控柜 170

12Y-114 ZR-KVVP2-22-500-4×6 0 110kV备用七线汇控柜 110kV电度表柜三 171

12Y-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV备用七线保护测控柜 110kV故障录波柜 19

12Y-132A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用七线保护测控柜 110kV母线保护柜一 15

12Y-132B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 2 110kV备用七线保护测控柜 110kV母线保护柜二 14

12Y-133A ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用七线保护测控柜 110kV母线保护柜一 15

12Y-133B ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV备用七线保护测控柜 110kV母线保护柜二 14

12Y-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 2 110kV备用七线保护测控柜 110kV 1、2M分段保护测控柜 20

12Y-135 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用七线保护测控柜 电能质量在线监测柜 23

12Y-136 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用七线保护测控柜 电能质量在线监测柜 23

12Y-180A1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线线路PT本体 15

12Y-180B1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线线路PT本体 15

12Y-180C1 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线线路PT本体 15

12Y-180A2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线线路PT本体 15

12Y-180B2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线线路PT本体 15

12Y-180C2 ZR-KVVP2-22-500-4×6 2 110kV备用七线汇控柜 110kV备用七线线路PT本体 15
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110kV1、2M分段 1YFD-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD- 1YFD-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV1、2M分段汇控柜 110kV母线保护柜一 172

1YFD-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 1 110kV1、2M分段汇控柜 110kV母线保护柜二 173

1YFD-104 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD-105 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD-106 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD-107 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD-108 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD-109A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD-109B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD-109C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV1、2M分段汇控柜 110kV1、2M分段保护测控柜 167

1YFD-110 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 3 110kV1、2M分段保护测控柜 110kV母线测控柜 13

1YFD-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 3 110kV1、2M分段保护测控柜 110kV故障录波柜 10

1YFD-132A ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV1、2M分段保护测控柜 110kV母线保护柜一 15

1YFD-132B ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV1、2M分段保护测控柜 110kV母线保护柜二 16

1YFD-133 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV1、2M分段保护测控柜 110kV故障录波柜 10

110kV2、3M分段 2YFD-101 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242

2YFD- 2YFD-102 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV2、3M分段汇控柜 110kV母线保护柜一 237

2YFD-103 ZR-KVVP2-22-500-4×4 1 110kV2、3M分段汇控柜 110kV母线保护柜二 238

2YFD-104 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242

2YFD-105 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242

2YFD-106 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242

2YFD-107 ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242
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2YFD-108 ZR-KVVP2-22-500-4×2.5 0 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242

2YFD-109A ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 3 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242

2YFD-109B ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 0 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242

2YFD-109C ZR-KVVP2-22-500-14×2.5 1 110kV2、3M分段汇控柜 110kV2、3M分段保护测控柜 242

2YFD-110 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 3 110kV2、3M分段保护测控柜 110kV母线测控柜 17

2YFD-131 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 3 110kV2、3M分段保护测控柜 110kV故障录波柜 19

2YFD-132A ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV2、3M分段保护测控柜 110kV母线保护柜一 15

2YFD-132B ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 1 110kV2、3M分段保护测控柜 110kV母线保护柜二 14

2YFD-133 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV2、3M分段保护测控柜 110kV故障录波柜 15

110kV母线保护柜一 2YMX-132 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV母线保护柜一 110kV故障录波柜 14

2YMX- 2YMX-132 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV母线保护柜一 110kV1、2M分段保护测控柜 15

2YMX-133 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV母线保护柜一 110kV2、3M分段保护测控柜 15

2YMX-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV母线保护柜一 110kV2、3M分段保护测控柜 15

110kV母线保护柜一 2YMX-132 ZR-KVVP2-22-500-7×2.5 2 110kV母线保护柜二 110kV故障录波柜 15

2YMX- 2YMX-132 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV母线保护柜二 110kV1、2M分段保护测控柜 16

2YMX-133 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV母线保护柜二 110kV2、3M分段保护测控柜 14

2YMX-134 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV母线保护柜二 110kV2、3M分段保护测控柜 14

110kV故障录波柜 YGL-130 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV故障录波柜 110kV1、2M分段保护测控柜 10

YGL- YGL-131 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV故障录波柜 110kV2、3M分段保护测控柜 20

YGL-132 ZR-KVVP2-22-500-4×4 0 110kV故障录波柜 110kV2、3M分段保护测控柜 20


